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EDITAL

Controlo da qualidade da dgua para consumo humano — Ano 2013:
1.°Trimestre

Verificagdo de conformidade — n,© 1, art. 17.9, DL n.° 306/2007, de 27 de Agosto

No &mbito do n.°1, artigo 17.° do D.L. n.? 306/2007, de 27 de Agosto e da alinea g) do n.22, artigo
61.° do D.L. n.C 194/2009, de 20 de Agoste, a entidade gestora fica obrigada a “publicitar,
trimestralmente, por meio de editals afixados nos lugares proprios ou na imprensa regional e na
Internet, ng prazo maximo de dols meses apds o frimestre a que dizem respeito, os resultados

analiticos obtidos na implementacio do PCQA”.

No decurso do 1.° trimestre de 2013 foram efetuadas 86 colheitas em toda a rede de abastecimento
do concefho, de que resultaram 1186 analises de controlo de qualidade da 4gua, efetuadas em

laboratério externo acreditado.

De entre os resultados obtidos verificou-se a existéncia de 1 incumprimento ao valor paramétrico,
relativamente ao pardmetro pH, resultado que fol devidamente verificado, Este incumptimento deve-
se a alteragbes pontuais na qualidade da dgua bruta. A Autoridade de Salide de Santarém emitiu um
parecer acerca destas situacbes de valores de pH inferiores a 6.5, onde é referido gue nao ha perigo
para a salide plblica a ingestfio desta 4gua, dado que os valores apresentados sio muito préximos do

valor paraméfrico.

Relativamente ao pardmetro Manganés, a averiguacio das suas causas fol inconclusiva e ndo foram
tomadas medidas porque as andlises posteriores ndo confirmaram o Incumprimento.

Na tabela 1 estdo apresentados os resuftados das andlises efetuadas,

Sartarém, 20 de Malo de 2013
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