Tabela 1: resultados do controlo de gqualidade da dgua no periodo de Abril a Junho de 2012

Determinacao . N° Anélises
N.° o
Parametro VP Unidades Anilises |% Analises .
Min Max previstas | Realizadas Andlises
no PCQA dentro VP

Controlo de rotina 1 (CR1)

Bactérias Coliformes 0 N/100 mi 0 0 80 100% 100%
Escherichia Coli 0 N°/100 mi 0 0 80 100% 100%
Desinfectante Residual - mafl Cly <01 0,9 80 100% 100%
Conftrolo de rotina 2 (CR2)

Aménio 0,5 mg/l NH, <0,05 | <005 31 100% 100%
N.° Colénias 22 °C sf :;ﬁ’;g?" Ne/mi o | >300 31 100% | 100%
N.° Colénias 37 °C s/ alteragao N/l o | »300 31 100% | 100%
Conductividade 2500 uSicm, 20°C | 145 1010 31 100% 100%
Cor 20 mg/l PtCo <2 <2 31 100% 100%
pH 85-90 u. pH 6.3 8,2 31 100% 94%
Manganés 50 pgft Mn <10 <10 31 100% 100%
Nifratos 50 mg/t NQa <2 19 30 100% 100%
Oxidabilidade 5 mo/l Oz <05 | 08 31 100% 100%
Cheiro 3 Tx Diluicgo <3 <3 31 100% | 100%
Sabor 3 Tx Diluico <3 <3 31 100% 100%
Turvacio 4 UNT <0,7 1,3 31 100% 100%
Confrolo de inspecgao (Cl)

Enterococos 0 - ufe/100ml 0 0 6 100% 100%
Nitritos 0.5 - mg/INO, | <0,02 | <0,02 6 100% 100%
Ferro 200 pgh <50 <50 6 100% 100%
Aluminio 200 ugh Al <50 <50 7 100% 100%
Joro 1.0 mgfl B <0,2 <{(,2 6 100% 100%
Cloretos 250 mg/l CI 32 160 6 100% 100%
Cailcio - _ mgh 15 150 6 100% 100%
Magnésio - mal | 2 13 6 100% | 100%
Dureza - mgl | 54 410 6 100% 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml | © 0 7 100% 100%
Fluoretos 1.5 mght F <040 | 040 6 100% 100%
Sédio 200 mgiNa | 26 66 6 100% | 100%
Sulfatos 250 mg/l S04 8 53 6 100% | 100%
Antiménic 5.0 nalt Sh <2 <2 6 100% | 100%
Arsénio 10 ug/l As <2 2 6 100% | 100%
Benzeno 1.0 pgd <(,20 | <0,20 6 100% 100%
Benzo(a) pireno 0.01 ng <0,0050 | <0,0050 6 100% 100%
Bromatos 10 ug/l BrO, <50 | <50 6 100% | 100%
Cédmio 5.0 pg/l Cd <0,40 | <0.40 6 100% 100%
Chumbo 25 ugfl Pb <5,0 52 6 100% 100%
Cianetos 50 pg/l Cn <10 <10 6 100% 100%




Determinagdo

Parimetro VP Unidades Min | Max An;ﬁses

dentro VP
Cobre 2.0 mg/l <0,010 | 0,07 & 100% 100%
Crémio 50 ugll Cr <10 18 6 100% 100%

1,2-diglorostanc 3.0 poft | <0,750 § <0,750 6 100% | 100%
Merctirio 1.0 pg/l Hg <05 | <05 6 100% | 100%
Niguel 20 ug/ Ni <5,0 <50 5 100% 100%
HAP (soma) 0.1 gl ) 100% 100%
Benzo(b)fluoranteno - ugh | <0,020 { <0,020 6 100% 100%
Senzo(K)flucranteno ugh <0,020 | <0,020 6 100% 100%
Benzo{ghi)perileno gl <0,020 | <0,020 6 100% 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno . pgfl <0,020 | <0,020 6 100% 100%
Selénio 10 g/l Se <2 <2 6 100% 100%
‘(F:;trr::)loro e Tricloroeteno | 10 ug/ 100% 100%
Tetracloroeteno 10 ugf <0,20 | <020 6 100% 100%
Tricloroeteno 10 g <0,10 | <0,10 6 100% | 100%
THM (soma) 100 uof 100% 100%
Cloroférmio - ugll <0,30 | 214 6 100% | 100%
Bromoférmio ugh | <0,20 { 1,49 6 100% | 100%
Dibromociorometano pgf <010 | 1,35 6 100% 100%
Bromodiclorometano Lo/l <010 | 95 6 100% | 100%
Pesticidas — totais (soma) 0,50 ugf! ] 100% 100%
Alacloro 0,10 ugh | <0,050 | <0,050 6 100% | 100%
Atrazina 0,10 ug/l <0,050 | <0,050 6 100% 100%
Bentazona 0,10 ug/! <0,050 | <0,050 6 100% 100%
Mesetilatrazina 0,10 ugh <0,050 | <0,050 6 100% 100%
Desetilterbutilazina 0,10 pgh <0,050 | <0,050 6 100% 100%
Diurdo 0,10 ugfl <0,050 | <0,050 6 100% 100%
Metalaxil 0,10 pgft <0,050 | <0,050 6 100% 100%
Terbutilazina 0,10 g/ <0,050 | <0,050 6 100% | 100%

Legenda da Tabela:

VP: Valor paramétrico; estabelecido pelo DL % 306/2007, de 27 de Agosto,
Unidades: forma em que se expressam os resultados para cada pardmetro.
Determinacdo Minima: valor minimo obtido para cada parSimetro analisado,
Determinacio Maxima: valor méximo obtido para cada par@metro analisado.
< X: resuttado inferior ao limite de Quantificagso.

% Anélises Realizadas: percentagem de andlises efectuadas por parimetro.

%a Andlises dentro VP: percentagem de andlises, por pardmetro, cujo resultado néio ultrapassa o valor paramétrico,
N. @ Andlises previstas no PCQA: niimero de andlises previstas no Plano de Cantrolo da Qualidade da Agua para consume humano.



