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Empresa das Aguas de Santarém ~ EM, S.A,

Tabela 1: resultados do controlo de qualidade da dgua no periodo de Julho a Setembro de 2013

N.? Anédlises
Unidad A hi % Anali %
nidades . nalises |% Analises o
Parametro vp Min Max previstas | Realizadas dAnahses
no PCQA entro VP

Controlo de roting 1 {CR1)

Bactérias Coliformes Y N°/100 ml 0 0 85 100% 100%
Escherichia Coli 0 N°/100 mi 0 0 85 100% _100%
Desinfectante Residual - mgfi Cl <{.1 0,7 85 100% 100%
Controlo de rotina 2 {CR2)

Amanio 0,5 mg/ NH, <0,05 | <0,05 38 100% 100%
N.° Colénias 22 °C o alteragia N/l o | >300 36 100% | 100%
N.® Colénias 37 °C o alteragko N/ 0 300 36 100% | 100%
Conductividade 2500 uSfem, 20°C | 197 1540 36 100% 100%
Cor 20 mgf PtCo <2 <2 36 100% 100%
pH 65-6,0 u, pH 6,5 8,4 36 100% 100%
Manganés 50 pg/l Mn <10 <10 36 100% 100%
Nitratos 50 mg/l NOs. <2 19 35 100% | 100%
Oxidabilidade 5 mg/i O, <(,5 1.1 36 100% 100%
Cheiro 3 Tx Diluiggo <3 <3 36 100% 100%
Sabor 3 Tx Diluicio <3 <3 36 100% | 100%
Turvacéo 4 UNT <0,7 1 36 100% 100%
Controlo de inspeccao (Cl}

Enterococos 0 ufe/100m! & 0 9 100% 100%
Nitritos 0.5 mg/t NO.» <002 | <0,02 9 100% 100%
Ferro 200 ug/ <50 <50 ] 100% 100%
Aluminio 200 ugl Al <50 <50 9 100% 100%
Boro 1.0 mafl B <02 <(,2 8 100% 100%
Cloretos 250 mg/ Cl 27 52 8 100% 100%
Céicio - mgfl 18 100 9 100% 100%
Magnésio - mg/t <2 12 g 100% 100%
Dureza - mofl 85 260 9 100% 100%
Clostridium perfringens 0 N°/100 mi 0 0 9 100% | 100%
Fluoretos 15 mg F <0,40 | <0,40 8 100% 100%
Sédio 200 mg/| Na 20 | 82 8 100% 100%
Sulfatos 250 mg/l SO4 6 | 19 8 100%_| 100%
Antiménic 5.0 pg/l Sb <2 <2 _ 8 100% 100%
Arsénio 10 g/l As <2 2 8 100% | 100%
Benzeno 1.0 A <0,20 | <020 8 _100% | 100%
Benzo(a) pireno 0.01 pg/l  [<0,0050]<0,0050] @ 100% 100%
Bromatos 10 uglt BrOs <50 <50 3 100% 100%
Cadmio 5.0 g/l Cd <0,40 <0.40 8 100% 100%
Chumbo 25 ug/l Pb <5,0 17 9 100% 100%
Cianetos 50 ughi Cn <10 <10 8 100% 100%
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Empresa das Aguas de Santarém —~ EM, S.A,

N.* Andlises
Paramet Unidad Andtines [% And ¥
T nidades | . nélises [% Analises i
arametro i Min Max previstas | Realizadas dé::r'fs.s,
no PCQA

Cobre 2.0 mg/l <0,010 | 0,16 9 100% 100%
Cromio 50 g/ Cr <10 | <10 8 100% 100%
1,2-dicloroetanc ' 3.0 g/t <0,750 | <0,750 8 100% 100%
Merctirio 1.0 | pghfiHg <04 | <04 8 100% 100%
Niquel 20 g/l Ni <50 | B4 9 100% 100%
HAP (soma) ) 0.1  ugh 100% 100%
Benzo(b)fluoranteno gl | <0,020 <0020 9 100% 100%
Benzo(K)fiuoranteno ug/ <0,020 | <0,020 9 100% 100%
Benzo{ghi)perileno _ pof | <0,020 | <0,020 9 100% 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno pgh <0,020 | <0,020 | g 100% 100%
Seiénio ~ 10 ughl Se <2 <2 8 100% 100%
Tetracloro e Tricloroeteno 10 g 100% 100%
{soma) :

Tetracloroeteno ugh <0,20 | <0,20 8 100% 100%
Triclorostenc ugfl <0,10 { <0,10 8 100% 100%
THM (soma) 100 g 100% | 100%
Cloroférmic _ pgh | <0,30 | 11,9 9 100% | 100%
Bromofémio gl <020 | 19,8 9 100% | 100%
Dibromoclorometanc ' ugh <010 | 11,3 9 100% 100%
Bromodiclorometano ' pg/! <010 | 7,91 9 100% 100%
Pesticidas - totais (soma) 0,50 ugh 1 100% 100%
Alacloro 0,10 Lafl <0,050 | <0050 8 100% 100%
Atrazina 0,10 ugi <0,050 | <0.050 8 100% 100%
Bentazona 0,10 pofi <{0,050 | <0,050 8 100% 100%
Desstilatrazina 0,10 pg/l <0,050 | <0,050 8 100% 100%
Desetilterbutilazina 0,10 ugh <0,050 | <0,050 8 100% 100%
Diurao 0,10 pgll | <0,080 | <0,050 | 8 100% 100%
Metalaxi 0,10 g/l <0,050 | <0,050 | 8 100% | 100%
Terbutilazina 010 ugh ' <0,050 | <0,050 8 100% 100%

iegenda da Tabeta:

VIP: Valor paramétrico; estabelecido pelo DL n.0 306/2007, de 27 de Agosto.

Unidades: forma em que se expressam os resultadcs para cada pardmetro.

Determinagiio Minima: valor minimo obtido para cada parametro anafisado.

Determinag8o Maxima: valor méximo obtido para cada pardmetro analfisado,

< X: resultado inferior ao limite de Quantificacio.

% Analises Realizadas; percentagem de andlises efectuadas por parametro.

% Analises dentro VP: percentagem de andlises, por parametro, cujo resultade nio ultrapassa o valor paramétrico,

N. © Andlises previstas no PCQA: nimero de andlises previstas no Plano de Controlo da Qualidade da Agua para consumo
humano,
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