A.S.

Tabela 1: resultados do controlo de qualidade da agua no periodo de Outubro a Dezembro de 2012

EMPRESA DAS AGUAS DE SANTAREM — EM, S.A.

Determinagdo_ N.® Andlises
. N.° by
Parametro VP Unidades . Anélises |% Analises °
Min Max previstas |Realizadas Analises
no PCOA dentro VP
Controlo de rotina 1 (CR1)
Bactérias Coliformes 0 N°/100 mi 0 0 86 100% 100%
Escherichia Coli 4] N400 mi ] 0 86 100% 100%
Desinfectante Residual - mg/i Cl, <D.1 07 86 100% 100%
Controlo de rotina 2 (CR2}
Amdnio 0.5 mgfl NH, <0,06 | <0,05 30 100% 100%
N.¢ Colénias 22 °C o alteragdo N/l o | >0 [ 0 | 100% | 100%
N.° Colénias 37 °C s/ aﬂg‘iﬁgﬁ‘" N/ml 0 | >300 30 100% | 100%
Conductividade 2500 uSlem, 20°C | 143 783 30 100% 100%
Cor 20 mg/l PtCo <2 <2 30 100% 100%
pH 6,5-9,0 u. pH 5,9 7,8 30 100% 80%
Manganés 50 ug/l Mn <10 <10 30 100% 100%
Nitratos 50 mgh NO, <2 19 29 100% 100%
Oxidabilidade 5 mghn0, | <05 0,7 30 100% 100%
Cheiro 3 Tx Diluicdo | <3 <3 30 100% 100%
Sabor 3 Tx Diluigio <3 <3 30 100% 100%
Turvagio 4  UNT <0,7 7,0 30 100% 97%
Controlo de inspecgédo (Cl) '
Enterococos 0 ufc/100ml 0 0 10 100% 100%
Nifritos 0.5 mg/t NO, <0,02 | 0,02 10 100% 100%
Ferro 200 ug/l <50 800 10 100% 90%
Aluminio 200 pgft Al <50 <50 11 100% 100%
Boro 1.0 mg/l B <0,2 | <02 g 100% 100%
Cloretos 250 mg/ Cl 23 71 9 100% 100%
Calcio - mgf| 11 53 10 100% | 100%
Magnésio - mg/t 3 18 10 100% 100%
Dureza - mo/! 38 210 10 100% 100%
Clostridium perfringens 0 N%/100 mi 0 0 11 100% 100%
Fluoretos 1.5 mgfl F <0,40 | <0,40 9 100% 100%
Sadio 200 mgft Na 18 67 g 100% 100%
Sulfatos 250 mgfl S04 5 11 9 100% 100%
Antiménio 5.0 ug/l Sh <2 <2 9 100% 100%
Arsénio 10 ugh As <2 3 9 100% | 100%
Benzeno 1.0 pgl! <0,20 | 0,26 9 100% 100%
Benzo{a) pireno 0.0 ug/l <0,0050 { <0,0050 10 100% 100%
Bromatos 10 nofiBrog | <50 | <50 9 100% | 100%
Cadmio 50 ugh Cd <040 | <040 | © 100% | 100%
Chumbo 25 pgft Pb <5,0 29 10 100% 90%
Cianetos 50 ug/l Cn <10 <10 9 100% 100%
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EMPRESA DAS AGUAS DE SANTAREM — EM, S.A.

Determinagéo N.° Andlises
N.° o
Parametro VP Unidades , Analises |% Analises e

Min Max previstas | Realizadas dAnaisses

no PCQA entro VP
Cobre 2.0 mg/l <0,010 | 0,51 10 100% 100%
Crémio 50 uall Cr <10 10 9 100% 100%
1,2-dicloroetanc 3.0 pof <0,750 | <0,750 9 100% | 100%
Merclrio 1.0 pafl Hg <0,5 <0,5 9 100% 100%
Niquel 20 ughl Ni <50 33 10 100% 90%
HAP (soma) 0.1 ughl il 100% | 100%
Benzo(b)fluoranteno pgft <0,020 | <0,020 ; 10 100% 100%
Benzo{K)fluoranteno g/t <0,020 | <0,020 10 100% 100%
Benzo(ghi)perileno pghl <0,020 | <0,020 | 10 100% 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno ugh <0,020 | <0,020 10 100% | 100%
Selénio 10 ugh Se <2 3 9 100% | 100%
z;it;?;:;oro e Tricloroeteno 10 ng/ 100% 100%
Tetracloroeteno ug/! <0,20 | <0,20 9 100% 100%
Tricloroetenc ugh <0,10 | <0,10 9 100% | 100%
THM (soma) 100 uoll 100% 1 100%
Cloroformio nght <030 | 181 | 10 | 100% 100%
Bromoformio ' ugf! <0,20 | 6,16 10 100% 100%
Dibromociorometano pgf <0,10 | 3,58 10 100% 100%
Bromodiclorometano ugh <0,10 | 1,71 10 100% 100%
Pesticidas - totais {soma) 0,50 ugh 100% 100%
Alacloro 0,10 pgi <0,050 | <0,050 0 100% 100%
Atrazina : 0,10 ught <0,050 | <0,050 | 9 100% 100%
Bentazona 0,10 ug/l <0,050 | <0,050 9 100% 100%
Desetilatrazina 0,10 g/ <0,050 | <0,050 9 100% 100%
Desetilterbutilazina ' 0,10 nglt <0,050 | <0,050 9 100% 100%

Diurgio 0,10 ug/| <0,050 | <0,050 9 100% | 100%
Metalaxit 0,10 uof <0,050 | <0,050 9 100% 100%
Terbutifazina 0,10 pglt . <0,050 ; <0,050 9 100% 100%

en a Tabela:
VP: Valor paramétrico; estabelecido pelo DL n.? 306/2007, de 27 de Agosto,
Unidades: forma em que se expressam os resultados para cada parmetro.
Determinacio Minima: valor minimo obtide para cada parémetro analisado.
Determinagio Maxima: valor maximo obtido para cada pardmetro analisado.
< Xz resultado inferfor ao limite de Quantificacdo.
% Analises Realizadas: percentagem de andiises efectuadas por pardmetro.
% Andlises dentro VP: percentagem de andlises, por pardmetro, cujo resultado nio ultrapassa o valor paramétrico.

N. ¢ Anélises previstas no PCQA: ndmero de andlises previstas no Plano de Controlo da Qualidade da Agua para consumo
humano,

Capital sociad € 31 277 2340

- Aatrie, CWO Santardm , NEPO S08 114 381
© aeratiz sguasdesantarem, pi

M- EMPRESA DAN AGUAS DE SANTARTM . EAL WA,
© el 243 305 U950 - Fav 243 305 (5]

Praca Visconde Serra do Pilar - Apartade 337 - 2001-904 SANTAREAM



