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Tabela 1: resultados do controlo de qualidade da &gua no periodo de Julho a Setembro de 2017

Determinagao N.° Andlises
N.° .
Parametro VP Unidades | .|\ |Analises % Analises| , %
ﬁ:;el‘;lggli Realizadas Heifre VP
Controlo de rotina 1 (CR1)
Bactérias Coliformes 0 N°/100 mi 0 9 85 100% 98,8%
Escherichia Coli 0 N°%100 ml 0 0 85 100% 100%
Desinfetante Residual - mg/l Cl, <0,1 >1,5 85 100% 100%
Controlo de rotina 2 (CR2)
Aménio 0,5 mg/l NH," <0,02 0,07 32 100% 100%
N.° Col6nias 22 °C SiElEE s Ne/ml o | >300 32 100% | 100%
N.° Colénias 37 °C - aarlfrﬁg?o No/ml 0 >300 32 100% | 100%
Condutividade 2500 uS/lem,20°C | 110 770 32 100% 100%
Cor 20 mg/l PtCo <2 4,3 32 100% 100%
pH 6,5-9,0 U”'dfﬁfs‘ @ 61 | 83 32 100% | 93,8%
Manganés 50 ug/l Mn <15 21 32 100% 100%
Nitratos 50 mg/l NOy <10 23 30 100% 100%
Oxidabilidade 5.0 mg/l O, <1,0 1,2 32 100% 100%
Cheiro 3 FelarEs <1 <1 32 100% | 100%
Diluicdo
Sabor 3 E?‘.L",;S? <1 <1 32 100% | 100%
Turvagéo 4 UNT <0,5 1,0 32 100% 100%
Controlo de inspecgéo (Cl)
Enterococos 0 ufc/100ml 0 0 7 100% 100%
Nitritos 0.5 mg/l NO, <0,02 | <0,02 7 100% 100%
Ferro 200 ug/l Fe <50 <50 7 100% 100%
Aluminio 200 pg/l Al <30 58 8 100% 100%
Boro 1.0 mg/l B <0,3 <0,3 6 100% 100%
Cloretos 250 mg/l CI 12 54 6 100% 100%
Célcio . mg/l Ca,” 15 45 3 100% 100%
Magnésio - mg/l Mg," 1,9 11 7 100% 100%
Dureza - mg/l CaCO; 45 160 7 100% 100%
Clostridium perfringens 0 N°/100 ml 0 0 8 100% 100%
Fluoretos 15 mg/l F 0,2 0,3 6 100% 100%
Sédio 200 mg/l Na* T 52 6 100% 100%
Sulfatos 250 mg/l SO4* <10 24 6 100% 100%
Antiménio 5.0 g/l Sb <3,5 <3,5 6 100% 100%
Arsénio 10 ug/l As <3 <3 6 100% 100%
Benzeno 1.0 pg/l <0,26 | <0,26 6 100% 100%
Benzo(a) pireno 0.010 ugll <0,005 | <0,005 7 100% 100%
Bromatos 10 g/l BrOs <5 <5 6 100% 100%
Cadmio 5.0 ng/l Cd <1 <1 6 100% 100%
Chumbo 10 ug/l Pb <3 <3 7 100% 100%
Cianetos 50 ug/l CN- <15 <15 6 100% 100%




Determinacéo N.° Analises
N.?

Parametro VP Unidades |\ | | Analises |% Andlises| , %
previstas Realizadas dentro VP
no PCQA

Cobre 2.0 mg/l Cu <0,01 0,02 7 100% 100%
Crémio 50 ug/l Cr <2 <2 6 100% 100%
1,2-dicloroetano 3.0 ng/l <0,5 <0,9 6 100% 100%
Mercurio 1.0 ug/l Hg <0,20 | 0,32 6 100% 100%
Niquel 20 ug/l Ni <5 <5 7 100% 100%

HAP (soma) 0.1 ug/l <0,010 | <0,010 7 100% 100%

Benzo(b)fluoranteno - ugll <0,010 | <0,010 7 100% 100%
Benzo(K)fluoranteno - ug/l <0,010 | <0,010 7 100% 100%
Benzo(ghi)perileno - ug/l <0,010 | <0,010 7] 100% 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno - ug/l <0,010 | <0,010 7 100% 100%
Selénio 10 ug/l Se <3 <3 6 100% 100%
Tetraclorczsi ;gri‘loroeteno 10 ugll <15 <3 6 100% 100%
Tetracloroeteno - _pgll <1,6 <3 6 100% 100%
Tricloroeteno - ug/l <0,5 <1,5 6 100% 100%
THM (soma) 100 ug/l <3 23 7 100% 100%
Cloroférmio - ngfl <3 14 7 100% 100%
Bromoférmio - ug/l <3 7 7 100% 100%
Dibromoclorometano - ug/! <3 <5 7 100% 100%
Bromodiclorometano - ug/l <3 6 7 100% 100%
Radédo 0,10 Bq/l <10,0 11,6 7 100% 100%

Dose Indicativa 0,10 mSv/yr <0,10 | <0,10 6 100% 100%

Legenda da Tabela:

VP: Valor paramétrico; estabelecido pelo DL n.0 306/2007, de 27 de Agosto.
Unidades: forma em que se expressam os resultados para cada parametro.

Determinagdo Minima: valor minimo obtido para cada pardmetro analisaco.

Determinag&o Maxima: valor méximo obtido para cada pardmetro analisado.

< X: resultado inferior ao limite de Quantificacgo.

% Analises Realizadas: percentagem de andlises efetuadas por parametro.

% Andlises dentro VP: percentagem de andlises, por parametro,
N. © Analises previstas no PCQA: niimero de andlises

consumo humano.

cujo resultado ndo ultrapassa o valor paramétrico.
previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Agua para



