Tabela 1: resultados do controlo de qualidade da 4gua no Limite do Concelho com Porto de Més no
periodo de Outubro a Dezembro de 2017

N.° Andlises
N.° ;
Parametro VP Unidades Resultado Analises |% Analises A’
previstas |Realizadas Anglises
no PCQA dentro VP
Controlo de rotina 1 (CR1)
Bactérias Coliformes 0 N°/100 ml 0 1 100% 100%
Escherichia Coli 0 N°/100 ml 0 1 100% 100%
Desinfetante Residual - mg/l Cl, 0,3 1 100% 100%
Controlo de rotina 2 (CR2)
Amonio 0,5 ma/l NH," <0,02 1 100% 100%
N.° Colénias 22 °C S’aﬂﬁﬁg?" Ne/m 0 1 100% | 100%
N.° Colénias 37 °C S aar'lﬁﬁ‘;?o N/ 5 1 100% | 100%
Condutividade 2500 uS/cm, 20 °C 250 1 100% 100%
Cor 20 mg/l PtCo 3,3 1 100% 100%
pH 26,5e<9,5 U“’diffs e 6.9 1 100% | 100%
Manganés 50 pg/l Mn <15 1 100% 100%
Nitratos 50 mg/l NOy 12 1 100% 100%
Oxidabilidade 5.0 mg/l O, <1,0 1 100% 100%
. Fator de o 5
Cheiro 3 Diluicdio <1 1 100% 100%
Fator de
Sabor Diluicgo <1 1 100% 100%
Turvagéo 4 UNT <0,50 1 100% 100%

Legenda da Tabela:

VP: Valor paramétrico; estabelecido pelo DL n.o 152/2017, de 7 de Dezembro.

Unidades: forma em que se expressam os resultados para cada pardmetro.

< X: resultado inferior ao limite de Quantificacdo.

% Analises Realizadas: percentagem de analises efetuadas por parametro.

% Analises dentro VP: percentagem de analises,
N. © Analises previstas no PCQA: nimero de andlises

consumo humano.

o

por parémetro, cujo resultado ndo ultrapassa o valor paramétrico.
previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Agua para



