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Publicitagdo Trimestral
Controlo da qualidade da agua para consumo humano no limite do concelho com
Alcanena — Ano 2018: 2° Trimestre

Verificagdo de conformidade — n® 1, art, 179, DL n© 152/2017, de 7 de dezembro
No ambito do n°1, do artigo 17° do D. L. n© 152/2017, de 7 de dezembro, a entidade gestora
fica obrigada a “publicitar trimestralmente, no seu sitio na internet, no prazo de 45 dias Uteis

apos o termo do trimestre a que diz respeito, a informagdo resultante da implementagio do
PCQA nesse periodo”.

No decurso do 2° trimestre de 2018 foi efetuada 1 colheita no limite do concelho com Alcanena,
de que resultaram 15 analises de controlo de qualidade da dgua, efetuadas em laboratdrio
externo acreditado.

De entre os resultados obtidos ndo se verificou a existéncia de qualquer incumprimento ao
valor paramétrico.

Na tabela 1 estdo apresentados os resultados das anélises efetuadas.

Santarém, 4 de Maio de 2018

Teresa Ferreira =
Administradora Executiva



Tabela 1: resultados do controlo de qualidade da agua no Limite do Concelho com Alcanena no
periodo de Abril a Junho de 2018

N.° Analises
N.° %
Parametro VP Unidades Resultado Analises |% Analises Ani .

. . nalises
previstas |Realizadas denteo VP
no PCQA

Controlo de rotina 1 (CR1)
Bactérias Coliformes 0 N°/100 m| 0 1 100% 100%
Escherichia Coli 0 N%100 ml 0 1 100% 100%
Desinfetante Residual - mg/l Cl, 0,32 1 100% 100%
Controlo de rotina 2 (CR2)

Amonio 0,50 ma/l NH,* <0,10 1 100% 100%
N.° Colénias 22 °C R HUE Ne/m 4 1 100% | 100%

i s/ alteragéo g o
N.° Col6nias 37 °C SHEHT] N%ml 0 1 100% 100%
Condutividade 2500 uS/cm, 20 °C 281 1 100% 100%
Cor 20 mg/l PtCo <6 1 100% 100%
pH 26,56<9,5 U”'diies g8 6,8 1 100% | 100%
Manganés 50 ug/l Mn <10 1 100% 100%
Nitratos 50 mg/l NOy 9,6 1 100% 100%
Oxidabilidade 5.0 mg/l O, <1,0 1 100% 100%

, Fator de
Cheiro 3 Diluigdio <1 1 100% 100%
Fator de o

Sabor Diluisio <1 1 100% 100%
Turvag&o UNT 1,0 1 100% 100%

Legenda da Tabela:

VP: Valor paramétrico; estabelecido pelo DL n.0 152/2017, de 7 de Dezembro.
Unidades: forma em que se expressam os resultados para cada parametro.

< X: resultado inferior ao limite de Quantificagdo.

% Andlises Realizadas: percentagem de andlises efetuadas por parametro.

% Analises dentro VP: percentagem de andlises, por pardmetro, cujo resultado néo ultrapassa o valor paramétrico.

N. © Andlises previstas no PCQA: niimero de analises

consumo humano.

previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Agua para



