mpresa das Aguas de Santarém — EM, S.A.

Qualidade da dgua para consumo humano na zona de abastecimento de Pernes no periodo de janeiro a margo de 2019

Em conformidade com ¢ Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto e o Decreto-Lei n.* 152/2017, de 7 de 0, pi d a ificagdo da qualidade da agua da rede piblica, através de andlises periodi na torneira do idor,
ﬁundo ] Pnﬂrama de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade comEatamB (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) N° Anélises Valores obtidos Anélises Resultados
Parametros Decreto-Lei n® iores.
Previstas no 2 i Cumprimento
1522017 i Min l Max PCOA Roalizadss | NSO | \ocr Paramétrico
Controlo de rotina 1 (CR1)
Bactérias Coliformes ( ufc/100 ml } 0 0 0 0 3 3 100% 100%
Escherichia Coll ( ufc/100 mi ) 0 0 0 [i] 3 3 100% 100%
Desinfetante Residual ( mg/l Cl; ) - - 0,2 0,2 3 3 100% -
Controlo de rofina 2 (CR2)
Enterococos (ufc/100mi) o 1] 0 1 1 100% 100%
N.° Colénias 22 °C ( ufe/ml ) sem alteragdo ancrmal - <1 1 100% -
N.® Colénias 37 °C ( ufc/ml } sem alteragdo anormal - <1 1 100% -
Condutividade ( pS/cm a 20°C ) 2500 0 310 1 1 100% 100%
Cor ( mg/L escalaPt-Co ) 20 0 <2 1 1 100% 100%
pH { Unidades de pH ) 26,5020,5 1} 7.4 1 1 100% 100%
Cheiro a 25 °C (Fator de diluigio) 3 Q <1 1 1 100% 100%
Sabor a 25 °C (Fator de diluigao) 3 0 <1 1 1 100% 100%
Turvagao {UNT) 4 0 <0,50 1 1 100% 100%
o Confrolo de inspecgdo (Cl}
Amoénio ( mgll NH. ) 05 0 = o 0 N/A N/A
Mangangs ( g/l Mn ) 50 0 - o 0 N/A N/A
Nitratos { mg/l NO, ) 50 0 - 0 0 N/A NiA
Nitritos_( mg/l NO») 0.50 0 - 0 0 N/A N/A
Oxidabilidade ( mg/l O2) 5,0 Q - 0 0 N/A N/A
Ferro ( ugl Fe) 200 0 . 0 0 N/A N/A
Aluminio { pg/l Al ) 200 0 - 0 0 N/A N/A
Boro (mg/ B ) 1.0 Q - o 0 N/A NIA
Cloretos ( mgfi Cl ) 260 0 - 0 0 NIA N/A
Calcio (mgl Ca) - - - 0 1] NIA -
Magnésio_(mg/l Mg | B - - 0 0 N/A
Dureza (mg/l CaCOs) - - - 0 0 N/A -
Clostridium perfringens ( ufc/100 ml ) 0 0 - 0 0 N/A NiA
Fluoretos (mg/ F ) 15 0 - ] 0 NIA NIA
Sédio (mghl Na ) 200 0 - 0 0 N/A NiA
Sulfatos (mg/l SC. ) 250 4] - 0 0 /A NIA
Antiménic_{ pg/l Sb ) 50 0 - 0 0 N/A A
Arsénio ( pg/l As ) 10 0 - 0 0 WA NiA
Benzeno ( pgfl ) 1.0 0 - 0 0 N/A N/A
Benzo{a) pireno ( pgfl ) 0.010 0 3 0 0 N/A NIA
Bromatos ( pg/) BrOs) 10 0 3 0 0 N/A NIA
Céadmio (ug/ Cd) 50 L] N 0 0 NIA N/A
Chumbo ( g/l Pb ) 10 0 - 0 0 N/A NIA
Cianetos ( ug/l CN ) 50 0 = 0 0 N/A N/A
Cobre (mg/lCu) 2.0 0 - 0 0 N/A N/A
Crémio_( pgA Cr) 50 0 - 0 0 N/A N/A
1,2-dicloroetano ( pgh ) 3.0 0 - 0 0 N/A N/A
Merchrio ( pgft Hg ) 1.0 0 - 0 0 N/A N/A
Nigquel ( ug/l Ni) 20 0 o 0 0 NFA NIA
HAP total (ugi) 0.10 ] = 0 0 N/A N/A
Benzo(b)fluoranteno = - = 0 0 N/A -
Benzo(K)fluoranteno ) - - - Q 0 N/A -
Benzo(ghi)perileno (pofl ) - - - 0 0 NIA -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ( ugfl ) - - - 0 0 N/A -
Selénio ( ugl Se ) 10 0 - 0 0 N/A N/A
Soma Tetracloro e Tricloroeteno ( pafl ) 10 0 - Q 0 NiA IN/A
Tetraclorosteno { pgfl ) - = - 0 0 NiA N/A
Triclorosteno { pghl ) - - = 4] 0 N/A NIA
THM total (g} 100 0 - 0 0 N/A N/A
Cloroférmio ( pgll ) - - - 0 0 N/A -
|Bromofémio ( pgh )} - - - 0 0 NiA -
Dibromoclorometano { pg/l ) - - - 0 0 NiA -
Bromodiclorometano ( ugfl ) - - - 0 0 N/A -
Atividade alfa total (Bg/L ) - - 0 1] N/A -
Alividads beta total (Bg/L ) Z 3 - 0 i NIA .
|Radéo (Bg/L) 500 0 = 0 0 NIA NA
Dose Indicativa ( mSv/ano ) 0,10 0 = Q 0 NIA N/A
Pesticidas total { pgi) 0,50 0 0 0 N/A NIA
Alacloro 0,10 Q 0 4] NIA N/A
Bentazona 0,10 4] 0 0 N/A N/A
Clorpirifos 0,10 0 [1] 0 N/A INA
Desetilterbutilazina 0,10 1] 0 0 NIA N/A
Desetilsimazina 0,10 0 0 [4] N/A N/A
Dimetoat: 0,10 0 1] [ N/A N/A
Diurée 0,10 0 0 [+] N/A N/A
imidaclopride 0,10 0 0 [4] N/A N/A
MCPA 0,10 0 0 ] N/A N/A
Ometoato 0,10 0 0 [+] N/A N/A
Oxamil 0,10 0 0 4] N/A N/A
Simazina 0,10 0 0 o NIA N/A
Terbutilazina 0,10 0 0 o N/A N/A
NJA: Pardmetro ndc agendado para analise no trimestre.
Informagdo complementar relativa 4 averiguagéo das situages de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas). Durante o periodo em andlise, ndo se registaram incumprimentos.
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