Empresa das Aguas de Santarém — EM, S.A.

Qualidade da dgua para consumo humano na zona de abastecimento de Tremés no periodo de janeiro a margo de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto e o Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da &gua da rede piblica, através de andlises periodi

na torneira do

undo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade mmﬂante sERSAR).

Valor Paramétrico (VP) N° Analises Valores obtidos Anélisas Resultados
Parametros Decreto-Lei n°® i -
- . Previstas no % Anélises % Cumprimento
15212017 hig Min ik PCQA Realizadsn Realizadas | Valor Pa‘:amétrico
Controlo de rotina 1 (CRT) — ]
Bactérias Coliformes ( ufc/100 ml ) 0 4] 0 Q 3 3 100% 100%
Escherichia Coli_( ufc/100 ml ) 0 0 0 0 3 3 100% 100%
Desinfetante Residual ( mg/l Cl; ) 0,5 0,6 3 3 100% -
Controfo de rotina 2 (CR2)
{ufe/100mi) 0 0 [¢] 1 1 100% 100%
N.° Coldnias 22 °C ( ufc/ml } sem alteragdo anormal - >300 1 1 100% -
N.° Colénias 37 °C ( ufc/ml ) sam alterag&o anormal - =300 1 1 100% -
Condutividade ( uSfcm a 20°C) 2500 0 220 1 1 100% 100%
Cor ( mg/L_escala Pt-Ca ) 20 0 <2 1 1 100% 100%
pH ( Unidades de pH ) 2658505 0 6,5 1 1 100% 100%
Cheiro a 25 °C (Fator de diluigdo) 3 0 <1 1 1 100% 100%
Sabor a 25 °C (Fator de diluigao) 3 0 <1 1 1 100% 100%
Turvagdo (UNT ) 4 4] <0,50 1 1 100% 100%
Controlo de inspecgdo (Ci)
Aménio ( mg/l NH.) 0,5 ¥ 0 - 0 0 N/A NIA
Manganés ( ugl Mn ) 50 0 - 0 0 N/A NIA
Nitratos ( mg/l NOs ) 50 0 - 0 0 N/A N/A
Nilritos_{ mgfl NO, ) 0.50 0 - 0 0 NA N/A
Oxidabilidade ( mg/l O;) 5,0 0 - 0 0 N/A N/A
Ferro ( pg/lFe) 200 0 - 0 0 N/A NIA
Aluminio ( pgfl Al ) 200 0 s 0 1] N/A N/A
Boro { mgl B ) 1.0 0 - 0 0 N/A NIA
Cloretos { mg/l Cl ) 250 0 = 0 0 N/A NiA
Célcio ( mgf Ca) = - - 0 0 N/A -
|Magnésio (mg/l Mg ) R = E 0 0 [ =
Dureza (mg/l CaCOs) - - - 0 0 N/A -
Clostridium perfringens ( ufc/100 mi ) 0 0 = 0 0 N/A NIA
Fluoretos (mg/I F ) 15 0 - 0 0 N/A N/A
Sodio (mg/l Na ) 200 0 - 0 0 N/A N/A
Sulfatos (mg/l SO ) 250 1] 3 ] 0 N/A N/A
Antiménio { pg/l Sb ) 5.0 0 - 0 0 NIA N/A
Arsénio ( ugh As ) 10 0 - 0 0 N/A N/A
Benzeno ( pgl) 1.0 ] - 0 0 N/A NA
Benzo(a) pireno_{ g/l ) 0.010 ] - 1] 0 N/A NiA
Bramatos ( pg/l BrO;) 10 0 - 0 0 N/A N/A
Cadmio ( pgfi Cd ) 5.0 0 = 0 0 N/A NIA
Chumbo ( ugn Pb ) 10 0 = 0 0 N/A N/A
Cianetos { ug/l CN ) 50 0 & 0 0 N/A N/A
Cobre (mg/l Cu) 2.0 0 2 0 0 N/A NFA
Crémio ( ughl Cr ) 50 0 - 0 0 N/A N/A
1,2-diclorostano ( ugh ) 3.0 0 - 0 0 N/A N/A
Mercurio { pg/iHg ) 1.0 0 - 0 0 N/A N/A
Nigquel { pg/l Ni} 20 o ol o 0 N/A NIA
HAP total ( g/ ) 0.10 0 - 2 0 NIA NIA
Benzo(b)fluorantena { pgfl ) - - - 0 0 N/A -
Benzo{K)fluoranteno { ughl ) - - - [¢] 0 N/A -
Benzo(ghi)perilenc ( pgn ) - - - 0 0 N/A -
Indena(1,2,3-cd)pireno ( pgi ) - - - 0 0 N/A -
Selénio { pg/l Se ) 10 [} - 0 0 N/A NIA
Soma Tetraclore e Tricl (poh ) 10 4] - 0 0 NIA NIA
Tetracloroeteno (gl ) - - - 0 0 NIA NIA
Tricloroeteno ( pgfl } - - - 0 0 N/A N/A
THM total (ugh) 100 0 2 0 0 NIA N/A -
Cloroférmio ( ughl ) - = - 0 0 N/A -
Bromoférmio_( pgh ) - = - 0 0 NIA -
Dibromoclorometanc ( pgh ) - - - 0 0 N/A =
Bromodiclorometano ( pg/l ) - - - 0 0 N/A -
Atividade alfa total ( Ba/L ) - - - 0 ] N/A -
‘Atividade beta total ( Bg/L ) - B B 0 0 N/A -
Radao { Bg/L ) 500 0 : [} 0 NIA N/A
Dose Indicativa { mSv/ano ) 0,10 0 - 0 [4] N/A N/A
Pesticidas total ( ug/l } 0,50 0 0 [ N/A N/A
Alaclaro 0,10 1] 0 4] N/A N/A
Bentazona 0,10 0 0 0 N/A NIA
Clorpirifos 0,10 0 0 0 N/A N/A
D ilazina 0,10 0 0 0 INIA N/A
Desetilsimazina 0,10 [1] 0 0 N/A N/A
Dimetoato 0,10 Q 0 0 NIA N/A
IDiuréu 0,10 0 0 0 N/A N/A
|Imidaclopride 0,10 0 0 0 N/A N/A
[McPA 0,10 0 0 0 N/A N/A
Ometoato 0,10 0 0 0 N/A N/A
Oxamil 0,10 1] 0 [s] N/A N/A
Simazina 0,10 Q 0 0 NIA N/A
Terbutilazina 0,10 0 0 0 N/A N/A

N/A: Par&metro ndo agendado para analise no trimestre.

Infermagéo comp relativa &

géo das situagbes de incumprimento dos VP {causas e medidas corretivas): Durante o periodo em anélise, ndo se registaram incumprimentos.
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