Qualidade da d4gua para consumo humano no ponto de entrega a Porto de Més no periodo de abril a junho de 2019

Em conformidade com o Dacrelo-Lei n.” 306/2007, de 27 de agosto e o Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedsu-se a verificagdo da qualidade da Agua da rede piblica, alravés de andlises peribdicas na tomeira do consumidor,

undo ¢ Pragrama de Controlo da Qualidade da Agu

a (PCQA) a&mvado pg\g autoridade compstente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) N° Andlises Valores obtidos Aniélises Resultados
Parametros Decreto-Lai n® supericres Provi - . TR Cu =
oataot? e Min Max hoaa | Roizades | REES | Vaer peramstrco
Controlo de rotina 1(CR1)
Bactérias Coliformes ( ufc/100 mi ) 0 0 0 1 1 100% 100%
Escherichia Cali { ufc/100 ml ) 0 0 [+] 1 1 100% 100%
Dasinfetante Residual { mg/ Cl, ) 0,3 1 1 100%
Controlo de rotina 2 (CR2)
Enterococos (ufc/100ml) 0 0 0 1 1 100% 100%
N.° Colénias 22 °C ( ufc/ml ) sem alteragio anomal - <1 1 1 100% -
N.° Colénias 37 °C ( ufc/ml ) sem alteragao anormal - <1 1 1 100% -
Condutividade ( pSfcma 20°C ) 2500 o 260 1 1 100% 100%
Cor ( mg/L escalaPt-Co ) 20 0 9,2 1 1 100% 100%
pH ( Unidades de pH ) 265e<95 0 72 1 1 100% 100%
Cheiro a 25 °C (Fator de diluigdo) 3 [+] <1 1 1 100% 100%
Sabor a 25 °C (Fator de diluigao) 3 o <1 1 1 100% 100%
Turvagio (UNT ) 4 0 4 1 1 100% 100%
Controlo de inspecgéo (Cl)
Aménio { mgA NH. } 0.5 0 - [}] 0 N/A NIA
Manganés ( pgfl Mn } 50 0 - 0 0 N/A N/A
Nitratos ( mg/l NO,) 50 0 - 4 0 NIA INIA
Nitritos ( mgi NC2) 0.50 0 - 0 0 A NIA
Oxidabilidade ( mg/ Oz) 5.0 1] - 0 0 A INIA
Farro ( ugh Fe) 200 [ - 0 0 A NIA
Aluminio { pugh Al ) 200 2} - 0 4] INA NIA
Boro (mgll B) 1.0 0 : 0 0 NIA NIA
Cloretos ( mg/l Cl ) 250 0 - 0 0 N/A N/A
Caéicio (mg/iCa) - - 0 0 NIA -
Magnésio (mg/l Mg } - - - 0 0 NIA -
Dureza (mg/l CaCOs) % = = 0 0 N/A -
Clostridium perfringens { ufc/100 ml ) 0 0 - Q 0 N/A NIA
[Fluoretos (mg/l F ) 15 0 - [ 0 NIA NIA
Sédic (mgfl Na ) 200 0 B 0 0 N/A NIA
Sulfatos (mg/l SO4 ) 250 0 - 0 0 N/A NiA
Antiménio { pgfl b ) 50 0 - 0 0 N/A NiA
Arsénio { pgil As ) 10 0 - 0 0 NIA NIA
Benzeno ( pgh ) 1.0 [} = 0 ] N/A Nig
Benzo(a) pireno i) 0.010 0 - ] 0 NiA N/A
Bromatos { pg/l BrO;) 10 a - 0 0 N/A N/A
Cédmio { pgACd) 5.0 [ - 0 0 N/A N/A
Chumbo ( ugfl Pb ) 10 [} - 0 0 N/A NIA
Cianetos ( pgfl CN ) 50 0 - 0 [+] N/A N/A
Cobre ( mg/l Cu) 2.0 0 . 0 0 N/A N/A
Crémio (pgfl Cr) 50 0 - 0 0 N/A NIA
1,2-dicleroetano { pgd ) 3.0 0 0 0 N/A N/A
1Mercl'1riu pg/l Hg ) 1.0 4] = 0 0 N/A N/A
Niguel ( ug/ Ni ) 20 0 - 0 0 NIA N/A
HAP total { pgfl ) 0.10 0 - 0 0 NIA NIA
Benzo(b)flusranteno ( pgi ) = - - 0 0 N/A -
Benzo(K)fluoranteno { ugfl } - - - [1] 0 IN/A -
Benzo(ghi)perileno { pg/l ) - - 0 0 NFA -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ( ug/ ) - - - 0 0 NIA -
Selénio ( pgll Se ) 10 0 - 0 0 N/A NIA
Soma Telracloro e Triclorosteno { ug/l ) 10 0 - 0 ] N/A N/A
Telracloroeteno ( pg/) - = - 0 0 N/A N/A
Tricloroeteno ( pg/l ) - N - Q 0 N/A NIA
THM total (pofl ) 100 0 = 0 0 N/A N/A
Cloroférmio { pgn ) = = & 0 0 N/A -
Bromoférmio ( pgh ) = - - 0 0 NIA -
Dibromaclorometano ( pgh ) - - - 0 0 NIA 2
Bromodiclorometano ( pgfl ) = - - 0 ] N/A -
Atividade alfa total ( Bg/L ) - - - 0 0 A -
Atividade beta total { Bg/L ) - - - 0 0 N/A -
[Raddo {BgiL) 500 0 - 0 o NIA NIA
Dose Indicaliva ( mSv/ano } 0,10 [1] - o] 0 NIA N/A
Peslicidas total ( pgi) 0.50 0 0 [ N/A N/A
Alacloro 0,10 0 0 0 N/A N/A
Benlazona 0,10 0 0 0 NIA NIA
Clorpirifos 0,10 1] 0 0 NIA NIA
Desstilterbutilazina 0,10 0 0 0 A INJA
D ilsimazina 0,10 0 ] 0 A NIA
Dimeloato 0,10 0 i) 0 1A NIA
Diurgo 0,10 1] 0 0 INIA NiA
[mni ie 0,10 1] Q [1] NiA NA
MCPA 0,10 0 ] Q N/A NIA
Omeloato 0,10 ] 0 0 NIA N/A
Oxamil 0,10 0 0 0 N/A NIA
Simazina 0,10 [} 0 0 NIA NA
Terbutilazina 0,10 4] 0 0 NIA NIA

NrA: Parémetro ndo agendado para andlise no trimestra.

Informag&o complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimanto dos VP {causas e medidas corretivas): Durante o perfodo em andliss, ndo se registaram incumprimentos,

Administradora Executiva: Dra. Teresa Farreira
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