Qualidade da dgua para consumo humano na zona de abastecimento de Vaqueiros no periodo de julho a setembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto e o Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periédicas na tomeira do consumidor,

segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} aprovado pela autoridads compatents (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) N° Anilises Valores obtidos Andlises Rasultados
Parametros Dacrsto-Lei n® as
= Previstas no ¢ dlises % Cumprimento
15212017 Ve W Max PCQA Realizadas ﬁ:arl‘lzadas Valor Pa‘:amélrico
Controlo de rotina 1 (CR1)
Bactérias Coliformes ( ufe/100 ml } 0 [+] 0 0 3 3 100% 100%
Escherichia Coll ((ufc/100 ml) 0 0 0 Q 3 3 100% 100%
Desinfetants Residual ( mg/ Cl; ) - 0.2 03 3 3 100% -
Controle de rotina 2 (CR2)
Enterococos (ufc/100ml) 0 0 1 1 100% 100%
N.° Colénias 22 °C ( ufc/ml ) sem alteracao anomal - 1 1 100% -
N.° Colonias 37 °C ( ufc/mi ) sem alteragdo anomal - 1 1 100% -
Condutividade (uSfema 20°C) 2500 0 400 1 1 100% 100%
Cor { mg/L escala Pi-Co ) 20 0 <2,0 1 1 100% 100%
pH ( Unidades de pH ) 2858595 0 82 1 1 100% 100%
Cheiro a 25 °C {Fator de diluigéo) 3 [+] 1 1 100% 100%
Sabor a 25 °C (Fator de diluigéo) 3 [+] 1 1 100% 100%
Turvagiio { UNT } 4 [} <0,50 1 1 100% 100%
Controlo de inspecgéo (CJ)
Aménio ( mg/l NH,) 05 0 0 0 A NIA
Manganés ( ugA Mn ) 50 Q 0 0 A N/A
Nitratos ( mg/l NOa) 50 0 0 0 A N/A
Nitrites { mg/l NO2) 0.50 0 0 Q 1A NIA
Oxidabilidade ( mg/l Cz) 5,0 Q 0 0 N/A IN/A
Fermo ( pgl Fe ) 200 0 0 0 N/A NIA
Aluminio ( pg/l Al ) 200 0 0 1] N/A N/A
Boro B) 10 0 0 0 N/A NiA
Cloretos { mgn Cl ) 250 0 0 0 N/A NiA
Célcio (mg/l Ca) - - [7] [1] NIA -
Magnésio (mg/l Mg ) - = 0 0 NIA -
Dureza (mg/l CaCOs) - - 0 0 NIA -
Clostridium perfringens ( ufc/100 ml ) [*] 0 0 0 N/A N/A
Fluoretos (mglF ) 1.5 0 [+] 0 N/A N/A
Sédio {mgh Na ) 200 0 0 [ N/A N/A
Sulfatos (mgh SO, } 250 0 0 0 N/A N/A
Antiménio ( pugh Sb } 5.0 o 0 0 NIA N/A
Arsénic ( pgfl As ) 10 0 0 0 NIA N/A
Benzeno ( pgh) 1.0 o 0 0 N/A /A
|Benzo(a) pireno { pgh ) 0.010 0 0 0 N/A NIA
Bromatos ( ugfl BrOs) 10 ] 0 o N/A NiA
Céadmio { ug Cd ) 5.0 0 0 0 N/A NiA
Chumbo ( gl Pb) 10 0 0 0 N/A N/A
Cianetos ( pgfl CN ) 850 0 0 0 N/A N/A
Cobre {mg/l Cu) 2.0 0 0 0 NIA N/A
Cromio (gl Cr) 50 0 0 0 NIA N/A
1,2-dicloroetano ( ugA ) 3.0 0 0 Q NIA N/A
Merelirio { o/l Hg ) 1.0 0 0 0 NIA NIA
Niquel ( g Ni) 20 0 0 0 NIA N/A
HAP total { pgfl ) 0.10 0 0 0 N/A N/A
IEIenzg‘(b%ﬂuoraMeno (pgh ) = . 0 0 N/A -
Benzo{K)fluoranteno ) - - 0 ] N/A -
|Benzo{ghijperileno ( ugh ) - - 0 0 N/A -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ( pgh ) 2 - 0 0 NIA -
Selénio ( ug/l Se ) 10 [ ] 0 N/A NIA
Soma Tetracloro & Tricierosteno ( pgA ) 10 0 0 0 N/A NIA
Tetraclorosteno A = - 1] 0 N/A N/A
Tricloroeteno ( ugh ) 3 = 0 0 N/A N/A
THM total { pgn) 100 0 0 0 N/A N/A
Cloroférmio ( pgh ) - - 0 0 NIA -
Bromoformio ( ug ) - - 4] 0 N/A -
Di 10 {pofl) = : 0 0 NiA 5
Bromodiclorometano { pghl ) - 0 0 N/A -
Atividade alfa total ( BgiL ) - - 0 0 NIA -
Atividade beta total ( Bg/L } - - 0 0 NIA z
Radédo ( Bg/l 500 0 0 0 N/A N/A
Dose Indicaliva ( mSv/ano ) 0,10 0 Q 0 N/A N/A
Pesticidas total { pgil) 0,50 [+] 0 0 /A N/A
Alacloro 0.10 0 1] 1] NIA Nia
Bentazona 0,10 ] 0 0 NIA NIA
Clorpirifos .10 0 1] 0 N/A N/A
Desslilterbutilazina 0,10 0 5] 0 N/A N/A
D i i 0,10 0 0 0 N/A N/A
Dimetoato 0,10 0 0 0 NIA N/A
0,10 0 [+] 0 NiA N/A
0,10 0 0 Q NIA NIA
0,10 1) 0 0 NIA NIA
0,10 0 0 0 N/A NIA
0,10 (] 0 0 A N/A
0,10 0 [1] 0 A N/A
Terbutilazina 0,10 0 0 0 A N/A

N/A: Parémetro ndo agendado para andlise no timeslre.

Informagéo complementar relativa 4 averiguagao das situagies de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Durante o perlodo em andlise, ndo se registaram incumprimentos.
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