Empresa das Aguas de Santarém — EM, S.A.

Qualidade da 4gua para consumo humano na zona de abastecnmento de Alcanhdes no periodo de outubro a dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto & o Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de a verificacie da da &gua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor,
r undo o Progrema de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade compietente EERSAR}.
Valor Paramétrico (VP) N° Anélises Valores obtidos Anélises Resultadas
Par&metros Dacreto-Lei n°
b Previstas no % Anélises % Cumprimento
1s2iz17 vP Min _ Max rePcQA i Realizadas | Valor Pa':améirlca
_ Controlo de rotina 1 (CR1)
[Bactérias Coliformes | ufc/100 mi | 0 0 0 0 3 3 100% 100%
fa Coli | ufc/100 m! | 0 0 0 [} 3 3 100% 100%
Desinfetante Residual { mg#t Cl> ) . 0,4 04 3 3 100% -
Controlo do rotina 2 (CR2)
Enterococos (ufc/100ml) 0 0 o 1 1 100% 100%
N.° Colénias 22 °C | ufoml | sem aliera;iio anormal <1 1 1 100% -
N.° Colénias 37 °C ( ufc/ml ) sem alteragéo ananmal 8 1 1 100% -
Condutividade ( uSfcma 20°C) 2500 0 530 1 1 100% 100%
Cor [ mg'L escala Pt-Co ) 20 0 <2,0 1 1 100% 100%
pH ( Unidades de pH ) 265e58,5 0 82 1 1 100% 100%
Cheiro a 25 °C (Fator de dilui¢io) 3 0 <1 1 1 100% 100%
Sabor a 25 °C (Fatar de diluigéo) 3 0 <1 1 1 100% 100%
Turvago (UNT) 4 0 <0,50 1 1 100% 100%
Controlo de inspecghio (C1)
Aménio [ mg NHa | 05 ] - ()] [] N/A N/A
M s (oA Mn ) 50 0 - 0 Q0 N/A N/A
Nitratos | mg/l NOs | 50 0 ] 0 NIA NIA
Nltnlos { ma1NO; 0.50 [1] - 0 1] N/A N/A
Oxidabill [ mai Oz) 5,0 0 0 0 NIA N/A
Ferro { ;pA Fe | 200 ] - 0 0 N/A NIA
Aluminio ( o/l Al | 200 ] - [)] 0 N/A N/A
IBom maiB | 1.0 0 0 0 N/A N/A
Ciorotos { mgh CI ) 250 [} - 0 [+ WA N/A
Caicio [ mglCa | - - 0 ) A -
Magnésio (mgA Mg | - - [1] ] NIA -
Dureza (mgfi CaCOs) * - - o ] N/A -
Clostridium { ufe/100ml ) 0 0 - 1] 0 N/A N/A
[Fiuoretos (mai ¥ | 15 [ - 0 0 NA NA
Sodio (mgh Na ) 200 o - 0 0 N/A N/A
Sulfatos (mph S0, ) 250 0 - 0 1] N/A N/A
Artiménio { ugh Sh ) 5.0 0 - [4] ] N/A N/A
Arsdrio | g As ) 10 [ - 0 0 NIA N/A
Benzeno ( ug ) 1.0 0 - [d] 0 N/A N/A
Fﬂeﬂat pireno_{ jigfl | 0.010 [V] - 0 0 N/A N/A
Bromatos ( pgA BrOs) 10 o - 0 [ N/A NiA
Cadmio {pglCd ) 5.0 o - 1] 0 N/A N/A
Chumbo | ;g Pb 10 0 B 0 ] N/A NIA
Cianetos { g CN | 50 0 - 0 0 N/A N/A
Cobre ( mg/ Cu) 2.0 [} - 0 [} A NiA
Crémio | i Cr ) 50 ] - [4] ] N/A N/A
1,2-dicloroetano [ ua/l | 3.0 0 - 0 V] N/A N/A
Mercaria { jgitHg | 1.0 0 - 0 [ N/A NA
Niguel { g Ni | 20 1] - 0 ) N/A N/A
HAP total { i ) 0.10 0 - Q 0 N/A N/A
Benzo(bfluoranteno | gl | - - - 0 0 N/A -
Benza(K] { g}y - - - 0 [ N/A -
Benzo(ghijperileno { oA | - - - [ 1] N/A -
Indeno(1,2,3-cd)pirenc ( pgn ) - - - [¢] 0 N/A -
Selénio |y Se | 10 0 - 0 0 NIA NIA
Soma Tetracloro o Tricloroeteno | 10 | 10 0 - 0 0 N/A N/A
Tetraclorosteno { ygfl } - - - 0 0 N/A NIA
Triclorosteno { g | - ~ - 0 [] N/A N/A
THM total { a1 ) 100 Q - 0 4] N/A N/A
Cloroférmio { yig | - - - 0 [1] N/A -
Bromoférmio | g | - - - ] [ N/A -
Dib ) tano { pg ) - - - ) ) NIA -
Bromodiclorometanc { ;:gfl - - - 0 [] N/A -
Alividade alfa total | BalL | B - 0 N/A -
ivi - - - 0 N/A -
500 ] - ] N/A N/A
0,10 Q - ] N/A N/A
0,50 0 - 0 0 N/A N/A
0.10 0 - 0 N/A N/A
,10 0 - ] A N/A
,10 0 - )] ] A A
Desetliterbutilazina 0 0 = )] Q A A
Desetilsimazina ,10 0 - 0 0 A A
Dimstoato ,10 0 - 2] Q A A
Diurdo 0,10 0 - 0 0 A A
Imidaclopride 0,10 4] - [i] a A A
MCPA 0,10 ] - (1] 1] NA A
Ometoato 0,10 0 - 1] 1] /A N/A
Oxamil 0,10 - 1] ] 1A A
Simazina 0,10 - 1] 1] /A A
Torbutilazina 0.10 - [4] 0 A A

N/A: Par8metro ndo agendado para andlise no timestre.

Durante o perlodo em andlise, ndo se registaram incumprimentos.
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