e Empresa das Aguas de Santarém — EM, S.A.

Qualidade da dgua para consumo humano na zona de abastecimento da Romeira no periodo de outubro a dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto e o Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 do p deu-se a verificagio da lid! da dgua da rede piblica, através de andlises periédicas na tormeira do consumidor,
sejundo o Pmﬁrama de Contralo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) N° Andlises Valores obtidos Andlises Resultados
Parametros Decreto-Lei n®
N Cumprimento
15212017 vP Min Max Proviswsn | Roalizadas | ToAnalises | % Cumprimont

Controlo de rotina 1 [CR1) .
Bactérias Coliformes { ufc/100 ml | 0 0 ] 1] 3 3 100% 100%
Escherichia Colf { ufe/100 m! | ] 0 0 [}] 3 3 100% 100%
Desinfetante Residual { mgA Ck; ) - B 0.2 0,4 3 3 100% -

Controlo de rotina 2 (CR2)
Enteracocos (ufe/100ml) 0 0 0 1 1 100% 100%
N.° Col6nias 22 °C [ ufc/ml | sem alteracfio anormal - <1 1 1 100% -
N.° Colénias 37 °C ( ufe/ml ) sem alteragéo anormal . <1 1 1 100% -
Condutividade ( pS/cma 20°C) 2500 0 280 1 1 100% 100%
Cor { mg/L escala Pt-Co ) 20 0 <2,0 1 1 100% 100%
pH ( Unidades de pH ) 26650595 1 73 1 1 100% 100%
Cheiro a 25 °C (Fator de diluigo) 3 0 <1 1 1 100% 100%
Sabor a 25 °C (Fator de diluigéo) 3 0 <1 1 1 100% 100%
Turvagao { UNT) 4 0 0,58 1 1 100% 100%

Controlo de inspecgdo (Cl)
Amonio { ma/ NHa | 0.5 0 - ] 1] N/A N/A
Margands | ..ql Mn | 50 1] - "] [ (A N/A
Nitratos [ ma/l NOa | 50 ] - 0 0 2 N/A
Nitritos_| mg/ NO, ) 0.50 0 - ] 0 A NIA
Oxidabllidade | my/ Oz) 5.0 0 - ] 0 ‘A N/A
Ferro { yg/iFe | 200 "] - 0 0 A NIA
Aluminio { ugil Al | 200 0 <30 1 1 100% 100%
Boro [ mg/l B 1.0 0 = 0 0 NIA NIA
Clorstas ( mg 1 ) 250 0 - ] 0 N/A N/A
Caloo (mgl Ca) - . - )] [)] N/A -
Magnésio (mg/l Mg ) - - - 0 0 N/A -
Dureza (mg/l CaCOs) - - - [}] [}] N/A -
Clostridium perfringens { uf/ 100 ml ) 0 1] 0 1 1 100% 100%
Fluoretos (mgd F | 1.5 1] - ] 0 NIA N/A
Sddio [(mafl Na ) 200 0 - 0 0 N/A N/A
Suifatos {mg S0, ) 250 Q - ] 0 /&, N/A
Anlimdnio { ;g% Sb ) 5.0 ] - 0 0 A N/A
Arsbnio (ol As ) 10 0 - 0 0 N/A N/A
Benzeno (ugl) 1.0 4] - 0 0 N/A N/A
Benzo|a) pirene ( yafl | 0.010 [1] - 0 0 N/A N/A
Bromatos ( ug/ BrOs) 10 [ - 0 0 N/A N/A
Cadmio (pgA Cd ) 5.0 0 - 0 0 N/A N/A
Chumbo [ ;oA Pb ) 10 0 - o [ NIA NIA
Cianetos { g CN | 50 (1] - 0 [ N/A N/A
Cobre { mgl Cu ) 2.0 0 - 0 0 N/A NIA
Crémio { jigA Cr | 50 0 - 0 ] N/A N/A
1,2-dicloroetano [ ;g ) 3.0 0 - 0 0 A NA
Mercdrie { o1 Hg ) 1.0 0 < [ [ N/A NIA
Niguel { 0 Ni} 20 Q - 0 ] N/A N/A
HAP total [ g1 | 0.10 0 - 0 o N/A N/A
Berizabifluoranteno { ;g | = - = 0 [1] N/A -
Benzu(Kifluoranteno ( .94 | - - - ] 1] N/A -
Benzo(ghijparitena {04 | - - - ] 0 N/A -
Indeno(1,2,3-cd)pirena { ugn ) - - - 0 0 N/A -
Selénio { )/ Se | 10 0 = 0 0 N/A NA
Soma Tetracloro e Tricloroeteno igh ) 10 [ - 0 0 N/A N/A
Tetracloroeteno ( | - — - 0 0 N/A N/A
Tricloroeteno | g ) - - B 0 0 NiA NiA
THM total (o0 ) 100 0 = 0 2 N/A N/A
Cloroférmio (g | - - - o 0 N/A -
{Bromofémio_{ 1191 ) z = . 9 o N/A s
| Dib (pgl) - - - 0 o N/A -

1 (gl ) - - - 0 [ NiA -
Atividade alfa total | Bg/L | - - - 0 0 N/A -
Atividade bsta total [ Bal | - - - 4] 0 N/A -

500 0 - 1] 0 N/A A
Dose Indicativa | mSv/ano | 0.10 0 - 1] 0 N/A A
B 0,50 0 - ] 0 N/A /A
010 0 - [{] 0 N/A N/A
Bentazona 0,10 0 - 0 [1] N/A N/A
Clorpirifos 0,10 1] - ] [4] A N/A
Desetilterbutilazina 0,10 1] - 0 0 /A NIA
Desatilsimazina 0,10 4] - 0 0 /A N/A
Dimstoato 0,10 0 N 0 0 N/A N/A
Diurfio 9, (1] - 0 0 A N/A
Imidaclotride 0, 1) - 4] (1] A N/A
MCPA 0, 0 - ) 0 A N/A
Omstoato ] 1] - ) 4] N/A N/A
Oxamil ,10 ] - 0 ] N/A N/A
Simazina ,10 0 - 0 [+] N/A N/A
Terbutilazina 10 0 - 1] 0 N/A N/A
N/A: ParAmetro ndo agendado para analise ho trimestre.
Durante o perlodo em andlise, nao se registaram incumprimentos.
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