Qualidade da dgua para consumo humano na zona de abastecimento de Tremés no 1° trimestre de 2020

Empresa das Aguas de Santarém — EM, S.A.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n® 92/2010, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de analises

periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor N° Valores obtidos Andlises Resultados
. Paramétrico (VP)| Analises Previstas . %
Parametros Decreto-Lei n® |superiores Min Max no Realizadas | ' Andlises | Cumprimento
152/2017 VP PCQA Realizadas Vak")r
Paramétrico
Controlo de rotina 1 (CR1)
Bactérias Coliformes ({ ufc/100 ml ) 0 0 0 0 3 3 100% 100%
Escherichia Coli { ufc/100 ml ) 0 0 0 0 3 3 100% 100%
Desinfetante Residual { mg/I Cl, ) - - 0,31 0,61 3 3 100% -
Controlo de rotina 2 (CR2)
Enterococos (ufc/100ml) 0 0 0 1 1 100% 100%
- sem alteracao
N.° Colénias 22 °C ( ufc/ml) anormaf - 1 1 100% -
- sem alteragao
N.° Colénias 37 °C ( ufc/ml) anorma? - 0 1 1 100% -
Condutividade (pS/cma 20°C) 2500 0 204 1 1 100% 100%
Cor { mg/L _escala Pt-Co ) 20 0 <6 1 1 100% 100%
pH (Unidades de pH ) 26,5 e 9,5 0 6,6 1 1 100% 100%
Cheiro a 25 °C (Fator de diluigdo) 3 0 <1 1 1 100% 100%
Sabor a 25 °C (Fator de diluizao) 3 0 <1 1 1 100% 100%
Turvagdo (UNT) 4 0 <0,80 1 1 100% 100%
Controlo de inspecgéo (Cl)
Aménio ( ma/l NH, ) 0,5 0 <0,10 1 1 100% 100%
Manganés ( pa/l Mn ) 50 0 <10 1 1 100% 100%
Nitratos ( mg/! NO3 ) 50 0 7,5 1 1 100% 100%
Nitritos  { mg/l NO, ) 0.50 0 <0,04 1 1 100% 100%
Oxidabilidade (mg/l O, } 5.0 0 <1,0 1 1 100% 100%
Ferro ( ug/l Fe ) 200 0 <40 1 1 100% 100%
Aluminio ( pa/l Al ) 200 0 6 1 1 100% 100%
Boro (ma/IB ) 1.0 0 0,0308 1 1 100% 100%
Cloretos ( mg/l Cl ) 250 0 36 1 1 100% 100%
Calcio (mg/ICa ) - - 2,3 1 1 100% -
Magnésio (ma/l Mg ) - - 2,7 1 1 100% -
Dureza (mg/l CaCOs) - - 37 1 1 100% -
Clostridium perfringens ( ufc/100 ml ) 0 0 0 1 1 100% 100%
Fluoretos (mg/l F ) 1.5 0 <0,30 1 1 100% 100%
Sédio (mafi Na ) 200 0 25 1 1 100% 100%
Sulfatos (ma/t SO, ) 250 0 7,4 1 1 100% 100%
Antiménio ( ng/t Sb } 5.0 0 <3,0 1 1 100% 100%
Arsénio ( ughAs ) 10 0 <3,0 1 1 100% 100%
Benzeno (ug/l) 1.0 0 <0,20 1 1 100% 100%
Benzo(a) pireno ( g/l ) 0.010 0 <0,0030 1 1 100% 100%
Bromatos ( uig/l BrO3) 10 0 <3,0 1 1 100% 100%
Cédmio (pg/l Cd) 5.0 0 <1,5 1 1 100% 100%
Chumbo ( g/l Pb ) 10 0 3,0 1 1 100% 100%
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Cianetos ( g/l CN ) 50 0 <5 1 1 100% 100%
Cobre (mg/ICu) 2.0 0 <0,1 1 1 100% 100%
Croémio ( g/l Cr) 50 0 <6,0 1 1 100% 100%
1,2-dicloroetano ( pgfl ) 3.0 0 <0,750 1 1 100% 100%
Mercurio ( ug/t Hg ) 1.0 0 <0,3 1 1 100% 100%
Niguel ( g/l Ni) 20 0 6,8 1 1 100% 100%
HAP total ( pg/l) 0.10 0 <0,0200 1 1 100% 100%
Benzo(b)fluoranteno ( pafl ) - - <0,0200 1 1 100% -
Benzo(K]fluoranteno ( ug/l ) - - <0,0200 1 1 100% -
Benzo(ghi)perileno ( ughl ) = = <0,0200 1 1 100% -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ( pg/l ) - - <0,0200 1 1 100% -
Selénio ( ug/i Se ) 10 0 <1,0 1 1 100% 100%
Soma Tetracloro e Tricloroeteno { pg/l ) 10 0 <0,30 1 1 100% 100%
Tetracloroeteno ( pa/l ) - - <0,20 1 1 100% 100%
Tricloroeteno ( ug/l ) « - <0,10 1 1 100% 100%
THM total ( paft) 100 0 2,08 1 1 100% 100%
Cloroférmio ( pg/l ) = - <0,10 1 1 100% -
Bromoférmio ( ua/l ) - - 1,57 1 1 100% -
Dibromoclorometano ( pa/l ) - - 0,41 1 1 100% -
Bromodiclorometano ( ug/l } - - 0,10 1 1 100% -
Atividade aifa total { Ba/L ) - - <0,04 1 1 100% -
Atividade beta total ( Bg/L ) - - 0,11 1 1 100% -
Radao {Bg/L ) 500 0 <10,0 1 1 100% 100%
Dose Indicativa [ mSv/ano ) 0,10 0 <0,10 1 1 100% 100%
Pesticidas total { pa/l ) 0,50 0 <0,10 1 1 100% 100%
Alacloro 0,10 0 <0,030 1 1 100% 100%
Bentazona 0,10 0 - 0 0 N/A N/A
Clorpirifos 0,10 0 - 0 0 N/A N/A
Desetilterbutilazina 0,10 0 <0,030 1 1 100% 100%
Desetilsimazina 0,10 0 <0,030 1 1 100% 100%
Dimetoato 0,10 0 <0,030 1 1 100% 100%
Diuréo 0,10 0 <0,030 1 1 100% 100%
Imidaclopride 0,10 0 - 0 0 N/A N/A
MCPA 0,10 0 <0,030 1 1 100% 100%
Ometoato 0,10 0 <0,030 1 1 100% 100%
Oxamil 0,10 0 <0,030 1 1 100% 100%
Simazina 0,10 0 <0,030 1 1 100% 100%
Terbutilazina 0,10 0 <0,030 1 1 100% 100%
N/A: Pardmetro ndo agendado para anélise no trimestre.
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a 4gua distribuida nesta zona de abastecimento est4 em conformidade com as normas estabelecidas no Decreto-Lei n° 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteragdes.
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