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Qualidade da dgua para consumo humano no ponto de entrega a Porto de Més no 4° trimestre de 2020

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n® 92/2010, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.° 162/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua da
rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

o Valores obtidos Andlises Resultados
Valor N %
R Paramétrico (VP)| Analises Previstas - o
Parametros Decreto-Lei n® |superiores Min Max no Realizadas | %> Anafises | Cumprimento
15212017 VP PCQA Realizadas Val9r .
Paramétrico
Controlo de rotina 1 (CR1)

Bactérias Coliformes ( ufe/100 mi ) 0 Q 0 0 2 2 100% 100%
Escherichia Coli ( ufc/100 ml ) 0 0 0 0 2 2 100% 100%

Desinfetante Residual ( ma/l Clz ) - - 0,16 0,39 2 2 100% -

Controlo de rotina 2 (CR2)
Enterococos (ufc/100mi) 0 0 0 1 1 100% 100%
. sem alteragao o,
N.° Colénias 22 °C ( ufc/mi) anormal - 0 1 1 100% -
L. sem alteragéo

N.° Col6nias 37 °C ( ufc/ml) anormal - 0 1 1 100% -
Condutividade ( uS/cma 20°C) 2500 0 292 1 1 100% 100%
Cor (mg/L escala Pt-Co ) 20 0 <6 1 1 100% 100%
pH ( Unidades de pH ) 26,5 9,5 0 7,1 1 1 100% 100%
Cheiro a 25 °C (Fator de diluigio) 3 0 <1 1 1 100% 100%
Sabor a 25 °C (Fator de diluigéo) 3 0 <1 1 1 100% 100%
Turvacdo (UNT) 4 0 <0,80 1 1 100% 100%

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida neste ponto de entrega esta4 em conformidade com as normas estabelecidas no Decreto-Lei n® 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alteracbes.
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